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SOURCE DE BOULAC

Alt: 1640 m  2 l/s

SOURCE: 28 l/s

SOURCES ROCHER BLANC

CAPTAGE D’APPOINT

2 GR. FLYGT

2 x 35 m3/h 2.2 Kw

2 SOURCES: 8 l/s

ETIAGE MARS 1994

+ 2 CABLES 20 KW

+ FOURREAUX

+ CABLE DE TELECOMMANDE

+ CABLE DE TELECOMMANDE

STATION DE POMPAGE DE BOULAC

T.P.: 1628.18   Rad.: 1625.488

Bâche: 100 m3

Poste de Chloration

2 GR.: 1850

1  -  GOURDIN 41 m3/h à 278 m/hmt  51Kw

2  -  SIHI  33 m3/h à 267 m/hmt  43 Kw

2 GR.: 1750  K.S.B. (immergØes)

1  -  46.7 m3/h à 142.8 m/hmt  30 Kw

2  -  42.3 m3/h à 141.8 m/hmt  30 Kw

STATION DE POMPAGE DE ROCHER BLANC

BACHE: 95 m3

Rad.: 1396.95  T.P.: 1399.55

2 GR. EXHAURE GUINARD

1 - 90 m3/h 101 Kw

2 - 90 m3/h 101 Kw

FORAGE N°1

TN: 1614.92

Prof: 21.00 m

1 Gr.: Cora immergØ

10 m3/h  à  47 m/hmt

2.2 Kw  2890 t/mn

FORAGE N°2

TN: 1612.42

Prof: 22.00 m

1 Gr.: Cora immergØ

28 m3/h  à  47 m/hmt

5.5 Kw  2890 t/mn

STATION DE TRAITEMENT
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